
불 광 천 포 장 부 J23(0K 683) ~ J26(1K 772)

23 후타재파손 0.8 12.0 1

재료분리 시공이음분리,층분리펀칭, 공동 백태 강재표면부식철근부식 누수, 습윤 콘크리트변색,녹물
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지름 두께 면적망상균열균 열
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이토퇴적박리,파손 철근노출거푸집미제거

SCALETITLEPROJECT발주처
NONE

불광천1복개 정밀안전진단 및 녹번천복개 정밀점검 용역서울특별시 서부도로사업소 (주)한국시설안전연구원

손 상 물 량 표

① - 2013 신규 기① - 기존손상 1  보수완료범 례
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손 상 위 치

결함규모

내   용
적출년도

폭 길이 개소
비 고

깊이 물 량 단위

용역사

J-00 J-05 J-10 J-15 J-20 J-25 J-30 J-35 J-40 J-45 J-50 J-55

J-55 J-60 J-65 J-70 J-75 J-80 J-85 J-90 J-95 J-100 J-106J-105

불광지구대

신사오거리

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열 

J-23 J-24 J-25

스타벅스

9.602013 ㎡

1련 2련 3련

29.0 11.5 30.0

70.5

STA. 0K 683

3련 박스 구간(TYPE-2)

STA. 0K 772
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불광지구대

0-6J23(0K 683) ~ J26(1K 772)
불 광 천 포 장 부

신규S

J-26

하나은행 연서주유소

맥도날드

하나은행
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23-24 망상균열 29.0 5.0 1145.002013 ㎡ 신규S

23-24 균열 4.5 14.502013 m 신규S

24-25 망상균열 11.0 4.0 144.002013 ㎡ 신규S

25 후타재파손 0.8 12.0 19.602013 ㎡ 신규S

25-26 망상균열 30.0 2.0 160.002013 ㎡ 신규S

25-26 망상균열 3.5 2.0 17.002013 ㎡ 신규S

25-26 보수완료 10.0 5.0 150.002013 ㎡S

26 후타재파손 0.8 17.0 113.602013 ㎡ 신규S

기존보수

기


