
No.1 탐사위치 유입맨홀 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 44 배근간격(mm) 215 피복두께(mm) 41 배근간격(mm) 215

No.2 탐사위치 침사지 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 84 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 214

No.3 탐사위치 침사지 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 74 배근간격(mm) 212 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 198

No.4 탐사위치 우수침전지 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 89 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 202



No.5 탐사위치 분배조 상면 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 93 배근간격(mm) 198 피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 180

No.6 탐사위치 분배조 상면 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 75 배근간격(mm) 160 피복두께(mm) 67 배근간격(mm) 171

No.8 탐사위치 포기조 1계열 상면 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 100 배근간격(mm) 185 피복두께(mm) 70 배근간격(mm) 202

No.7 탐사위치 포기조 1계열 상면 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 69 배근간격(mm) 198 피복두께(mm) 49 배근간격(mm) 205



No.9 탐사위치 포기조 2계열 상면 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 107 배근간격(mm) 185 피복두께(mm) 64 배근간격(mm) 208

No.10 탐사위치 포기조 2계열 상면 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 52 배근간격(mm) 207 피복두께(mm) 44 배근간격(mm) 210

No.11 탐사위치 유량계실 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 89 배근간격(mm) 184 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 210

No.12 탐사위치 최종침전지 1계열 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 64 배근간격(mm) 208 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 199



No.13 탐사위치 최종침전지 2계열 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 57 배근간격(mm) 195 피복두께(mm) 48 배근간격(mm) 170

No.14 탐사위치 총인처리시설 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 64 배근간격(mm) 193 피복두께(mm) 51 배근간격(mm) 193

No.15 탐사위치 UV소독조 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 210 피복두께(mm) 67 배근간격(mm) 200

No.16 탐사위치 저류조(가축분뇨) 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 70 배근간격(mm) 165 피복두께(mm) 52 배근간격(mm) 198



No.17 탐사위치 용수공급동(가축분뇨) 바닥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 96 배근간격(mm) 180 피복두께(mm) 82 배근간격(mm) 200

No.18 탐사위치 침전지(가축분뇨) 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 203 피복두께(mm) 48 배근간격(mm) 205

No.19 탐사위치 BCS반응조(가축분뇨) 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 183 피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 200

No.20 탐사위치 BIO탈취시설(가축분뇨) 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 96 배근간격(mm) 180 피복두께(mm) 72 배근간격(mm) 205



No.21 탐사위치 BIO탈취시설(가축분뇨) 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 58 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 41 배근간격(mm) 178

No.22 탐사위치 유입펌프장 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 74 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 70 배근간격(mm) 200

No.23 탐사위치 유입펌프장 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 89 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 64 배근간격(mm) 215

No.24 탐사위치 유입펌프장 바닥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 89 배근간격(mm) 187 피복두께(mm) 82 배근간격(mm) 176



No.25 탐사위치 우수침전지 분배조 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 74 배근간격(mm) 212 피복두께(mm) 48 배근간격(mm) 205

No.26 탐사위치 최종침전지 펌프실 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 89 배근간격(mm) 182 피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 200

No.27 탐사위치 최종침전지 펌프실 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 48 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 41 배근간격(mm) 200

No.28 탐사위치 고도처리시설 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 76 배근간격(mm) 178 피복두께(mm) 61 배근간격(mm) 183



No.29 탐사위치 고도처리시설 기둥 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 37 배근간격(mm) 220

No.30 탐사위치 고도처리시설 기둥 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 112 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 178

No.31 탐사위치 용수공급조 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 50 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 50 배근간격(mm) 200

No.32 탐사위치 용수공급조 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 76 배근간격(mm) 215



No.33 탐사위치 전기실 및 약품투입동 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 198 피복두께(mm) 62 배근간격(mm) 190

No.34 탐사위치 전기실 및 약품투입동 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 64 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 62 배근간격(mm) 192

No.35 탐사위치 설비동 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 64 배근간격(mm) 180 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 200

No.36 탐사위치 설비동 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 52 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 44 배근간격(mm) 180



No.37 탐사위치 관리동 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 67 배근간격(mm) 186 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 200

No.38 탐사위치 관리동 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 91 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 200

No.39 탐사위치 관리동(가축분뇨) 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 70 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 67 배근간격(mm) 160


