
No.1 탐사위치 유입펌프장 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 73 배근간격(mm) 231 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 202

No.2 탐사위치 유입펌프장 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 93 배근간격(mm) 187 피복두께(mm) 82 배근간격(mm) 196

No.3 탐사위치 침사지 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 81 배근간격(mm) 237 피복두께(mm) 54 배근간격(mm) 215

No.4 탐사위치 산화구 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 74 배근간격(mm) 180 피복두께(mm) 61 배근간격(mm) 193



No.5 탐사위치 분배조 및 반송오펌프실 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 97 배근간격(mm) 181 피복두께(mm) 61 배근간격(mm) 186

No.6 탐사위치 분배조 및 반송오펌프실 천장

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 58 배근간격(mm) 191 피복두께(mm) 41 배근간격(mm) 200

`

No.7 탐사위치      최종침전지 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 57 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 48 배근간격(mm) 200

No.8 탐사위치 역세배출수조 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 76 배근간격(mm) 215 피복두께(mm) 61 배근간격(mm) 193



No.9 탐사위치 농축조 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 41 배근간격(mm) 215 피복두께(mm) 40 배근간격(mm) 210

No.10 탐사위치 가성소다 저장탱크 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 62 배근간격(mm) 192 피복두께(mm) 51 배근간격(mm) 200

No.11 탐사위치 총인처리시설 바닥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 67 배근간격(mm) 182 피복두께(mm) 65 배근간격(mm) 210

No.12 탐사위치 저류조 및 방류조 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 3EA 피복두께(mm) 46 배근간격(mm) 215



No.13 탐사위치 저류조 및 방류조 바닥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 58 배근간격(mm) 125 피복두께(mm) 48 배근간격(mm) 140

No.14 탐사위치 전기실동 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 102 배근간격(mm) 3EA 피복두께(mm) 60 배근간격(mm) 195

No.15 탐사위치 전기실동 바닥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 91 배근간격(mm) 190 피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 198

No.16 탐사위치 관리동 바닥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 74 배근간격(mm) 212 피복두께(mm) 44 배근간격(mm) 205



No.17 탐사위치 관리동 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 55 배근간격(mm) 3EA 피복두께(mm) 52 배근간격(mm) 185


