
No.1 탐사위치 중계펌프장 상면 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 195 피복두께(mm) 76 배근간격(mm) 196

No.2 탐사위치 중계펌프장 상면 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 91 배근간격(mm) 190 피복두께(mm) 51 배근간격(mm) 200

No.4 탐사위치 유량조정조 및 최초침전지 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 193 피복두께(mm) 77 배근간격(mm) 202

No.3 탐사위치 유량조정조 및 최초침전지 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 96 배근간격(mm) 180 피복두께(mm) 82 배근간격(mm) 200



No.5 탐사위치 포기조 벽체 #1

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 73 배근간격(mm) 220 피복두께(mm) 70 배근간격(mm) 230

No.6 탐사위치 포기조 벽체 #2

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 183 피복두께(mm) 60 배근간격(mm) 185

No.7 탐사위치 포기조 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 60 배근간격(mm) 200

No.8 탐사위치 최종침전지 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 210 피복두께(mm) 52 배근간격(mm) 180



No.9 탐사위치 세정수조 상면

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 213 피복두께(mm) 79 배근간격(mm) 210

No.10 탐사위치 농축조 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 57 배근간격(mm) 200 피복두께(mm) 41 배근간격(mm) 220

No.11 탐사위치 관리동 및 탈수기동 벽체

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 91 배근간격(mm) 176 피복두께(mm) 86 배근간격(mm) 215

No.12 탐사위치 관리동 및 탈수기동 기둥

철근종류 주철근 철근종류 배력근

피복두께(mm) 49 배근간격(mm) 4EA 피복두께(mm) 44 배근간격(mm) 200


