
탐사위치 포기식침사지 1계열 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 183 피복두께(cm) 10.4 배근간격(mm) 186

탐사위치 포기식침사지 1계열 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.0 배근간격(mm) 199 피복두께(cm) 6.1 배근간격(mm) 159

탐사위치 포기식침사지 2계열 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 186 피복두께(cm) 15.7 배근간격(mm) 206

탐사위치 포기식침사지 2계열 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 208 피복두께(cm) 12.6 배근간격(mm) 191



탐사위치 포기조 1계열 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 193 피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 108

탐사위치 포기조 1계열 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.3 배근간격(mm) 208 피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 198

탐사위치 포기조 2계열 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 191 피복두께(cm) 11.3 배근간격(mm) 188

탐사위치 포기조 2계열 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 193 피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 198



탐사위치 최종침전지 1계열 1지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 166 피복두께(cm) 13.3 배근간격(mm) 150

탐사위치 최종침전지 1계열 2지 벽체상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.9 배근간격(mm) 196 피복두께(cm) 14.3 배근간격(mm) 145

탐사위치 최종침전지 2계열 1지 벽체상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.8 배근간격(mm) 209 피복두께(cm) 10.8 배근간격(mm) 215

탐사위치 최종침전지 2계열 2지 벽체상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.8 배근간격(mm) 210 피복두께(cm) 12.0 배근간격(mm) 205



탐사위치 총인처리시설 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.0 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 252

탐사위치 총인처리시설 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.3 배근간격(mm) 191 피복두께(cm) 5.1 배근간격(mm) 247

탐사위치 총인처리시설 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 199 피복두께(cm) 10.8 배근간격(mm) 195

탐사위치 UV소독조 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.1 배근간격(mm) 197 피복두께(cm) 8.4 배근간격(mm) 205



탐사위치 제1유량계실 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 182 피복두께(cm) 9.8 배근간격(mm) 190

탐사위치 제1유량계실 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.3 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 9.8 배근간격(mm) 193

탐사위치 제2유량계실 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 213 피복두께(cm) 8.4 배근간격(mm) 198

탐사위치 제2유량계실 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.0 배근간격(mm) 205 피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) 194



탐사위치 유입분배조 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.1 배근간격(mm) 177 피복두께(cm) 12.3 배근간격(mm) 188

탐사위치 유입분배조 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.0 배근간격(mm) 205 피복두께(cm) 10.1 배근간격(mm) 208

탐사위치 1차 분배조 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.2 배근간격(mm) 203 피복두께(cm) 6.4 배근간격(mm) 191

탐사위치 여과지 지하 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 194 피복두께(cm) 11.4 배근간격(mm) 196



탐사위치 여과지 지하 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 110 피복두께(cm) 7.2 배근간격(mm) 201

탐사위치 여과지 지하 상부슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.5 배근간격(mm) 191 피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 200

탐사위치 유출유량측정소 벽체상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 195 피복두께(cm) 11.6 배근간격(mm) 205

탐사위치 우수배수펌프 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 199 피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 213



탐사위치 슬러지펌프실 1계열 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.4 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 12.8 배근간격(mm) 100

탐사위치 슬러지펌프실 1계열 보

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.4 배근간격(mm) 70 피복두께(cm) 4.8 배근간격(mm) 203

탐사위치 슬러지펌프실 2계열 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 12.5 배근간격(mm) 202

탐사위치 슬러지펌프실 2계열 슬래브상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 203 피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 205



탐사위치 공동구 A-Line 30m 좌측벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 195 피복두께(cm) 9.6 배근간격(mm) 189

탐사위치 공동구 A-Line 110m 우측벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.4 배근간격(mm) 204 피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 201

탐사위치 공동구 B-Line 5m 좌측벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 204 피복두께(cm) 10.2 배근간격(mm) 200

탐사위치 공동구 B-Line 25m 우측벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 203



탐사위치 공동구 C-Line 10m 우측벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 203 피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 200

탐사위치 공동구 C-Line 22m 좌측벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.3 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 15.5 배근간격(mm) 195

탐사위치 유입1펌프장 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.2 배근간격(mm) 212 피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 195

탐사위치 유입1펌프장 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 208 피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 211



탐사위치 유입1펌프장 기둥 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.4 배근간격(mm) 83 피복두께(cm) 4.0 배근간격(mm) 198

탐사위치 유입1펌프장 기둥 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 88 피복두께(cm) 7.8 배근간격(mm) 195

탐사위치 수처리시설 지하 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 215 피복두께(cm) 11.3 배근간격(mm) 196

탐사위치 수처리시설 지하 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 80 피복두께(cm) 4.2 배근간격(mm) 205



탐사위치 수처리시설 지하 상부슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) 210 피복두께(cm) 4.6 배근간격(mm) 210

탐사위치 관리동 보 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.6 배근간격(mm) - 피복두께(cm) 3.0 배근간격(mm) 221

탐사위치 관리동 보 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) - 피복두께(cm) 2.9 배근간격(mm) 207

탐사위치 관리동 기둥 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.8 배근간격(mm) 85 피복두께(cm) 2.7 배근간격(mm) 200



탐사위치 관리동 기둥 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) - 피복두께(cm) 3.3 배근간격(mm) 200

탐사위치 관리동 슬래브 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.2 배근간격(mm) 205 피복두께(cm) 3.2 배근간격(mm) 430

탐사위치 관리동 슬래브 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.9 배근간격(mm) 230 피복두께(cm) 3.0 배근간격(mm) 425


