
탐사위치 침사지 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.4 배근간격(mm) 196 피복두께(cm) 13.1 배근간격(mm) 245

탐사위치 침사지 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.4 배근간격(mm) 210 피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 230

탐사위치 침사지 기둥 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 100 피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 430

탐사위치 침사지 기둥 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 100 피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 535



탐사위치 1계열 최초침전지 1지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.3 배근간격(mm) 317 피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 320

탐사위치 1계열 최초침전지 2지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 340 피복두께(cm) 6.5 배근간격(mm) 265

탐사위치 2계열 최초침전지 1지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 145 피복두께(cm) 11.4 배근간격(mm) 165

탐사위치 2계열 최초침전지 2지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.9 배근간격(mm) 146 피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 150



탐사위치 1계열 포기조 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.2 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 8.0 배근간격(mm) 240

탐사위치 1계열 포기조 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.8 배근간격(mm) 180 피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 170

탐사위치 2계열 포기조 슬래브 상면 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.1 배근간격(mm) 160 피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 165

탐사위치 2계열 포기조 슬래브 상면 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.4 배근간격(mm) 162 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 166



탐사위치 1계열 최종침전지 1지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 216 피복두께(cm) 12.8 배근간격(mm) -

탐사위치 1계열 최종침전지 2지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.5 배근간격(mm) 225 피복두께(cm) 16.2 배근간격(mm) -

탐사위치 2계열 최종침전지 1지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.0 배근간격(mm) 197 피복두께(cm) 4.2 배근간격(mm) 180

탐사위치 2계열 최종침전지 2지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 183 피복두께(cm) 5.2 배근간격(mm) 192



탐사위치 장방향 최종침전지 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.8 배근간격(mm) 191 피복두께(cm) 12.5 배근간격(mm) 117

탐사위치 장방향 최종침전지 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.5 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 14.0 배근간격(mm) 193

탐사위치 총인처리시설 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 13.1 배근간격(mm) 192 피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 207

탐사위치 생물막여과지 지하 3층 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 100 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 193



탐사위치 생물막여과지 지하 3층 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 17.0 배근간격(mm) 207 피복두께(cm) 14.2 배근간격(mm) 400

탐사위치 생물막여과지 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 193 피복두께(cm) 5.8 배근간격(mm) 203

탐사위치 생물막여과지 보

철근종류 주철근 철근종류 배력철근

피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 155 피복두께(cm) 6.0 배근간격(mm) 193

탐사위치 슬러지 농축조 1지 벽체#1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 160 피복두께(cm) 11.9 배근간격(mm) -



탐사위치 슬러지 농축조 1지 벽체#2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 185 피복두께(cm) 11.6 배근간격(mm) -

탐사위치 슬러지 농축조 2지 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.3 배근간격(mm) 166 피복두께(cm) 11.6 배근간격(mm) 155

탐사위치 공동구(1계열 반송오니펌프실) 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 215 피복두께(cm) 13.7 배근간격(mm) 193

탐사위치 공동구(1계열 반송오니펌프실) 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.0 배근간격(mm) 260 피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 260



탐사위치 공동구(2계열 반송오니펌프실) 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.1 배근간격(mm) 207 피복두께(cm) 9.3 배근간격(mm) 201

탐사위치 공동구(2계열 반송오니펌프실) 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 210 피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 200

탐사위치 배양조 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 110 피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 120

탐사위치 배양조 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 14.0 배근간격(mm) 120 피복두께(cm) 17.0 배근간격(mm) 120



탐사위치 배양조 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 110 피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 110

탐사위치 1계열 생오니펌프실 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 150 피복두께(cm) 12.0 배근간격(mm) 210

탐사위치 1계열 생오니펌프실 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.0 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 4.5 배근간격(mm) 210

탐사위치 2계열 생오니펌프실 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 13.5 배근간격(mm) 200



탐사위치 2계열 생오니펌프실 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 6.5 배근간격(mm) 198

탐사위치 1계열 반송오니펌프실 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 14.5 배근간격(mm) 120 피복두께(cm) 13.5 배근간격(mm) 203

탐사위치 1계열 반송오니펌프실 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.0 배근간격(mm) 120 피복두께(cm) 4.0 배근간격(mm) 225

탐사위치 2계열 반송오니펌프실 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 14.5 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 16.0 배근간격(mm) 193



탐사위치 2계열 반송오니펌프실 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.6 배근간격(mm) 100 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 182

탐사위치 방류펌프동 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 210 피복두께(cm) 6.5 배근간격(mm) 182

탐사위치 방류펌프동 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 13.0 배근간격(mm) 195 피복두께(cm) 20.0 배근간격(mm) 200

탐사위치 방류펌프동 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 110 피복두께(cm) 6.1 배근간격(mm) 302



탐사위치 탈수기동 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.0 배근간격(mm) 208 피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 233

탐사위치 탈수기동 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.0 배근간격(mm) 210 피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 230

탐사위치 탈수기동 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.2 배근간격(mm) 146 피복두께(cm) 3.0 배근간격(mm) 315

탐사위치 분료처리장 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.5 배근간격(mm) 215 피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 283



탐사위치 분료처리장 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.0 배근간격(mm) 116 피복두께(cm) 7.2 배근간격(mm) 255

탐사위치 분료처리장 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.5 배근간격(mm) 152 피복두께(cm) 3.2 배근간격(mm) 163


