
탐사위치 침사지 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 22.0 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 19.8 배근간격(mm) 210

탐사위치 침사지 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 17.5 배근간격(mm) 207 피복두께(cm) 15.1 배근간격(mm) 192

탐사위치 침사지 벽체 #3

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 13.0 배근간격(mm) 216 피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 206

탐사위치 우수침전지 벽체 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.7 배근간격(mm) 186 피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 191



탐사위치 산화구 1계열 1지 슬래브 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 203 피복두께(cm) 5.1 배근간격(mm) 193

탐사위치 산화구 1계열 2지 슬래브 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 14.0 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 13.1 배근간격(mm) 196

탐사위치 산화구 2계열 1지 슬래브 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.4 배근간격(mm) 205 피복두께(cm) 11.7 배근간격(mm) 179

탐사위치 산화구 2계열 2지 슬래브 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.0 배근간격(mm) 205 피복두께(cm) 12.5 배근간격(mm) 204



탐사위치 최종침전지 1계열 1지 벽체 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 213 피복두께(cm) 9.8 배근간격(mm) 205

탐사위치 최종침전지 1계열 2지 벽체 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.4 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 227

탐사위치 최종침전지 2계열 1지 벽체 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.8 배근간격(mm) 181 피복두께(cm) 15.7 배근간격(mm) 195

탐사위치 최종침전지 2계열 2지 벽체 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 10.4 배근간격(mm) 220



탐사위치 UV소독조 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.5 배근간격(mm) 100 피복두께(cm) 11.3 배근간격(mm) 215

탐사위치 UV소독조 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.0 배근간격(mm) 188 피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 100

탐사위치 고도처리시설(BOD저장조) 벽체#1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 3.3 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 5.8 배근간격(mm) 193

탐사위치 고도처리시설(BOD저장조) 벽체#2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 192 피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 186



탐사위치 고도처리시설(BOD저장조) 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.8 배근간격(mm) 195 피복두께(cm) 3.3 배근간격(mm) 200

탐사위치 고도처리시설(탈질조) 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) - 배근간격(mm) - 피복두께(cm) 11.6 배근간격(mm) 302

탐사위치 고도처리시설(역세척수조) 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 15.5 배근간격(mm) 105 피복두께(cm) 14.8 배근간격(mm) 108

탐사위치 유입펌프장 지하1층 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 207 피복두께(cm) 6.6 배근간격(mm) 410



탐사위치 유입펌프장 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 215 피복두께(cm) 3.7 배근간격(mm) 183

탐사위치 유입펌프장 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 2.7 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 2.9 배근간격(mm) 225

탐사위치 우수침전지 분배조(생오니펌프실) 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 189 피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 199

탐사위치 우수침전지 분배조(생오니펌프실) 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 208 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 195



탐사위치 우수침전지 분배조(생오니펌프실) 벽체 #3

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 4.0 배근간격(mm) 210

탐사위치 최종침전지 펌프동 벽체#1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 193 피복두께(cm) 5.0 배근간격(mm) 200

탐사위치 최종침전지 펌프동 벽체#2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 13.0 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 11.5 배근간격(mm) 223

탐사위치 최종침전지 펌프동 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.5 배근간격(mm) 128 피복두께(cm) 3.0 배근간격(mm) 200



탐사위치 분배조 슬래브 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 15.5 배근간격(mm) 192 피복두께(cm) 17.0 배근간격(mm) 212

탐사위치 분배조 슬래브 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 203 피복두께(cm) 13.0 배근간격(mm) 191

탐사위치 분배조 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 15.0 배근간격(mm) 185 피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 195

탐사위치 유량계실 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.0 배근간격(mm) 178 피복두께(cm) 11.3 배근간격(mm) 200



탐사위치 유량계실 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 173 피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 190

탐사위치 용수공급동 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.7 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 4.3 배근간격(mm) 200

탐사위치 용수공급동 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 4.5 배근간격(mm) 200

탐사위치 용수공급동 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 2.6 배근간격(mm) 120 피복두께(cm) 3.5 배근간격(mm) 295



탐사위치 설비실 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 10.2 배근간격(mm) 205

탐사위치 설비실 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 213

탐사위치 설비실 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.5 배근간격(mm) 110 피복두께(cm) 4.0 배근간격(mm) 310

탐사위치 송풍기실 벽체 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 10.2 배근간격(mm) 122 피복두께(cm) 7.8 배근간격(mm) 400



탐사위치 송풍기실 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.1 배근간격(mm) 103 피복두께(cm) 6.4 배근간격(mm) 150

탐사위치 송풍기실 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.6 배근간격(mm) 104 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 101

탐사위치 전기실 및 약품투입동 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.6 배근간격(mm) 202 피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 190

탐사위치 전기실 및 약품투입동 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.6 배근간격(mm) 92 피복두께(cm) 10.7 배근간격(mm) 200



탐사위치 축산 용수공급동 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.6 배근간격(mm) 201 피복두께(cm) 7.8 배근간격(mm) 310

탐사위치 축산 BCS반응조 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.6 배근간격(mm) 285 피복두께(cm) 10.2 배근간격(mm) 365

탐사위치 축산 BIO탈취시설 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.3 배근간격(mm) 204 피복두께(cm) 10.7 배근간격(mm) 375

탐사위치 축산 관리동 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 2.7 배근간격(mm) 228 피복두께(cm) 7.2 배근간격(mm) 215



탐사위치 축산 저류조

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 15.7 배근간격(mm) 285 피복두께(cm) 14.3 배근간격(mm) 200

탐사위치 축산 송풍기동 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.7 배근간격(mm) 100 피복두께(cm) - 배근간격(mm) -

탐사위치 축산 투입동 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 120 피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 300


