
탐사위치 침사지 및 유입펌프장 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.3 배근간격(mm) 205 피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 201

탐사위치 침사지 및 유입펌프장 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.6 배근간격(mm) 140 피복두께(cm) 5.5 배근간격(mm) 149

탐사위치 침사지 및 유입펌프장 슬래브

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.8 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 191

탐사위치 산화구 1차 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 175 피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 205



탐사위치 산화구 1차 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.3 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 5.2 배근간격(mm) 195

탐사위치 산화구 2차 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 11.4 배근간격(mm) 193

탐사위치 산화구 2차 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.2 배근간격(mm) 192 피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) 200

탐사위치 산화구 분배조 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) 213 피복두께(cm) 5.4 배근간격(mm) 205



탐사위치 최종침전지2차 1지 벽체 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.9 배근간격(mm) 184 피복두께(cm) 12.0 배근간격(mm) 190

탐사위치 최종침전지2차 2지 벽체 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 184 피복두께(cm) 10.1 배근간격(mm) 130

탐사위치 최종침전지2차 분배조 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 199 피복두께(cm) 9.1 배근간격(mm) 196

탐사위치 최종침전지1차 1지 벽체 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 191 피복두께(cm) 9.8 배근간격(mm) 150



탐사위치 최종침전지1차 2지 벽체 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.8 배근간격(mm) 178 피복두께(cm) 10.5 배근간격(mm) 205

탐사위치 최종침전지1차 분배조 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 8.5 배근간격(mm) 237

탐사위치 고도처리시설 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 19.5 배근간격(mm) 98 피복두께(cm) 16.9 배근간격(mm) 198

탐사위치 고도처리시설 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 13.4 배근간격(mm) 97 피복두께(cm) 11.1 배근간격(mm) 200



탐사위치 고도처리시설 상부슬래브 

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 5.1 배근간격(mm) 124 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 128

탐사위치 약품투입동 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.6 배근간격(mm) 256 피복두께(cm) 12.2 배근간격(mm) 192

탐사위치 약품투입동 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) 125 피복두께(cm) 3.7 배근간격(mm) 205

탐사위치 농축 분배조 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 4.2 배근간격(mm) 213 피복두께(cm) 4.0 배근간격(mm) 220



탐사위치 합류맨홀 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 176 피복두께(cm) 10.4 배근간격(mm) 203

탐사위치 오수처리시설 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.4 배근간격(mm) 130 피복두께(cm) 15.5 배근간격(mm) 198

탐사위치 오수처리시설 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 11.7 배근간격(mm) 130 피복두께(cm) 7.5 배근간격(mm) 375

탐사위치 오수처리시설 슬래브 상면 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 6.3 배근간격(mm) 123 피복두께(cm) 4.9 배근간격(mm) 123



탐사위치 오수처리시설 슬래브 상면 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 104 피복두께(cm) 8.8 배근간격(mm) 114

탐사위치 슬러지 펌프동 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 16.3 배근간격(mm) 146 피복두께(cm) 10.1 배근간격(mm) 161

탐사위치 슬러지 펌프동 벽체 #1

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 206 피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 193

탐사위치 슬러지 펌프동 벽체 #2

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 195 피복두께(cm) 9.5 배근간격(mm) 202



탐사위치 설비동 1차 기둥

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.2 배근간격(mm) 73 피복두께(cm) 5.8 배근간격(mm) 145

탐사위치 설비동 1차 벽체

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 7.0 배근간격(mm) 195 피복두께(cm) 9.8 배근간격(mm) 210

탐사위치 설비동 1차 슬래브 상면

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 200 피복두께(cm) 6.9 배근간격(mm) 147

탐사위치 공동구 A-Line 5m 우벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 199 피복두께(cm) 10.4 배근간격(mm) 188



탐사위치 공동구 A-Line 20m 우벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 198 피복두께(cm) 11.7 배근간격(mm) 208

탐사위치 공동구 B-Line 46m 우벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.0 배근간격(mm) 193 피복두께(cm) 10.4 배근간격(mm) 198

탐사위치 공동구 B-Line 87m 우벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.1 배근간격(mm) 245 피복두께(cm) 9.8 배근간격(mm) 193

탐사위치 공동구 C-Line 4m 우벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 190 피복두께(cm) 10.7 배근간격(mm) 204



탐사위치 공동구 C-Line 12m 우벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 9.6 배근간격(mm) 196 피복두께(cm) 10.7 배근간격(mm) 197

탐사위치 공동구 D-Lne 63m 좌벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.7 배근간격(mm) 245 피복두께(cm) 11.0 배근간격(mm) 202

탐사위치 공동구 D-Lne 80m 좌벽

철근종류 수직철근 철근종류 수평철근

피복두께(cm) 8.8 배근간격(mm) 234 피복두께(cm) 9.9 배근간격(mm) 218


